
  

Welchen Einfluss hat der Druck auf die Niveaumessung?

Der Druck hat keinen Einfluß auf die Niveaumessung. Flüssigkeiten sind hydrostatisch und lassen sich
nicht kompremieren. Es ist nur der maximal zulässige Druck des jeweiligen Schwimmertypes zu beachten
(siehe Datenblatt).
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